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ALCANTARILLADO 
es todo conjunto de ductos, 
aparatos y elementos que 
permiten evacuar, filtrar o 
tratar las aguas residuales

ALCANTARILLADO PUBLICO:  las aguas residuales se conducen y evacúan a través de
ductos fuera del predio y hasta un río, canal o planta de tratamiento.

ALCANTARILLADo PRIVADO: las aguas residuales se evacúan dentro del propio predio. 
Se utiliza al no existir A. Público. (pozo negro, fosa séptica o pozo absorbente).
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ALCANTARILLADO

SEPARADO

UNITARIO
aguas lluvias + residuos domiciliarios

aguas lluvias / residuos domiciliarios
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LA NUEVA LEGISLACION IMPIDE EVACUAR 
AGUAS LLUVIAS AL COLECTOR PUBLICO
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Al igual que con la instalación de agua 
potable, haremos la distinción entre:

ALCANTARILLADO PUBLICO

ALCANTARILLADO PRIVADO
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ELEMENTOS COMUNES A LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO PUBLICO Y PRIVADO
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CAÑERÍA DE DESCARGA 
INDIVIDUAL
Su función es evacuar el agua residual 
de los artefactos sanitarios específicos 
hacia la red. Su diámetro depende del 
artefacto al que sirva. Para los WC es 
100mm, para los Lº 38 mm y para los Bº
50 mm.

VENTILACION
Tubería o sistema de tuberías instaladas 
para proveer un flujo de aire hacia y 
desde el sistema de alcantarillado o para 
proporcionar una circulación de aire 
dentro del sistema a objeto de proteger 
los cierres hidráulicos de sifonaje.
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RAMALES
Su función es reunir y conducir el agua 
residual producida en las zonas húmedas y 
llevarlas a las cámaras de inspección. Su 
diámetro depende del nº de U.E.H que 
transporte.
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SIFÓN O CIERRE 
HIDRÁULICO
Evita el paso de gases de la red al interior de 
los recintos a través de los artefactos. Su 
altura mínima de agua es de 5 cms.

CAMARA DE 
INSPECCION
Su función es inspeccionar la red, recibir el agua 
residual de las zonas húmedas, absorber cambios 
de dirección, de diámetro, de pendiente y/o cota.
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1- Emisario
2- Colector
3- Empalme
4- Unión domiciliaria
5- Cañería principal
6.- Cámara de Inspección
12.- Cañería    de    descarga individual
13.- Ramales
14.- Ventilación
15.- Tapa de registro
16.- Sifón o sierre hidráulico
17.- Artefactos sanitarios

INSTALACION TIPICA 
ALCANTARILLADO PUBLICO
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INSTALACION TIPICA 
SANITARIA PUBLICA 
(AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO)
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ALCANTARILLADO

EJEMPLO DE INSTALACION 
DOMICILIARIA
ALCANTARILLADO PUBLICO
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1. Ventilación del sistema
2. Cañería descarga individual
3. Artefacto sanitario
4. Sifón
5. Cámara inspección
6. Ramales
7. Fosa séptica
8. Tapas
9. Pozo absorbente
10. Ventilación pozo

ALCANTARILLADO PRIVADO
CON FOSA Y POZO ABS.
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EJEMPLO DE 
INSTALACION 
DOMICILIARIA
ALCANTARILLADO 
PRIVADO
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FOSA SÉPTICA
Se entiende por fosa séptica a "toda 
cámara estanca capaz de retener por 
período determinado de tiempo las 
aguas servidas domésticas, licuar y
volatizar parcialmente, por un proceso 
de fermentación biológica, la materia 
orgánica contenida en suspensión, y 
dejar las aguas servidas en 
condiciones favorables para ser 
sometidas a u proceso de oxidación. 
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POZO ABSORBENTE
Se entiende por pozo absorbente aquel que recibe los líquidos cloacales sin materias sólidas, 
provenientes de la fosa, para incorporarlos al subsuelo en profundidad, mediante dispersión.
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POZO NEGRO
Se utiliza generalmente en situaciones de marginalidad urbana y rural, sin apoyo profesional.

Consiste en la ejecución de una excavación de dimensiones mayores a 1 x 2 mts, para un 
máximo de 10 habitantes, en la dirección de los vientos predominantes para así, evacuar los 
gases. No debe haber ningún tipo de habitación a lo menos a 5m a la redonda.
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ALCANTARILLADO

ESQUEMAS TIPICOS DE 
ALCANTARILLADO EN 
EDIFICIOS EN ALTURA
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PRESIÓN DE AGUA
PRUEBA DE BOLA
PRUEBA DE HUMO
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alcantarillado 


