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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este laboratorio es (i) familiarizar al alumno con  el control de calidad  y de los procesos desde el punto de vista sanitario, asociados al tratamiento del agua potable (ii) calificar la calidad bacteriológica del agua tratada según norma chilena de agua potable, y (III) compararla con criterios internacionales (EPA, OMS, CE).

Los indicadores de contaminación bacteriológicos a determinar son:

1. Coliformes Totales y Coliformes Fecales de una fuente de agua potable y agua de proceso (decantadores), por la técnica del Número Más Probable, NMP, sg. normas chilenas INN, NCh 1620/1 Of.84 y NCh 2313/22 Of.95. 

2. Coliformes Totales y verificación de Coliformes Fecales en agua de proceso (filtros), y agua potable de la red, por la técnica de Filtración por Membranas, FM. sg. norma chilena NCh 1620/2 Of. 84. 

3. Recuento de Bacterias en Placa por homogenizado del agua cruda antes del tratamiento, del agua de  salida de las  unidades de decantación y filtración) y del agua tratada (clorada) en el sistema de distribución, sg. metodología estandarizada (S. Methods, 20th ed. 1998).   

Como parámetros complementarios se determinará:

i. pH, y Turbiedad en todas las muestras  

ii. cloro residual libre en el agua clorada. 

2. PROCEDIMIENTOS

2.1.1. Coliformes Totales, NMP. Ver norma chilena NCh 1620/1 Of. 84. Parte 7. Procedimiento. Aplicar 7.1. Ensayo presuntivo, a las aguas cruda y  decantada, inoculando volúmenes de muestra y serie de tubos, sg. Tabla 1, agua no clorada. Incubar durante 24-48h a 35±0,5°C. Continuar con 7.2. Ensayo confirmativo. Informar resultados de acuerdo a Parte 8. Expresión de Resultados. Informar resultados, considerando datos Parte 9. Informe.       

2.1.2. Coliformes Fecales, NMP. Ver norma chilena NCh 2313/22 Of. 95. Parte 7. Procedimiento., comenzando desde 7.6.1. Ensayo confirmativo en caldo EC.  Calcular resultado sg. Parte 8, e informar de acuerdo a Parte 9.

2.1.3. Coliformes Totales, FM. Ver norma chilena NCh 1620/2 Of. 84. Parte 7. Procedimiento. En 7.1. Filtración, filtrar 100 ml de agua (filtrada y/o agua potable) y depositar asépticamente sobre una placa conteniendo medio de cultivo sólido, e incubar sg. 7.2.1.  Realizar conteo de colonias, sg. 7.3. Recuento.  Cuando corresponda, realizar sg. 7.4. Verificación. Seguir con Punto 8. Expresión de Resultados. Considerar Punto 9., para preparación de Informe
2.1.4. Recuento de Bacterias en Placa. Aplicar Metodología Standard Methods 20th ed. 1998. Ver anexo 1. 

2.1.5. Determinación de cloro residual libre.  Aplicar método DPD, sg. Manual Métodos Análisis  Físicos y Químicos de agua potable. Superintendencia de Servicios Sanitarios (1997). Ver Anexo 2.

3. TRABAJO PRÁCTICO

3.1. Determinación de Coliformes Totales, Técnica NMP. 

· Agua cruda  y decantada, inocular 5 tubos x 5 diluciones, (10ml, 1ml, 0,1ml, 0,01 y 0,001 ml). 

· Nota: Usar medio de cultivo de doble concentración para inoculación de 10 ml de muestra.   

3.2. Determinación de Coliformes Totales Técnica FM.

· Agua filtrada, filtrar  50 y 100 ml. Agua clorada, filtrar 100 ml. 



3.3. Determinación del Recuento de Bacterias en Placa 

· Agua cruda y decantada, sembrar diluciones 1/10, 1/100 y 1/1000 ml de muestra. 

· Agua filtrada y agua potable, sembrar 1 ml de muestra directa.

3.4. Realizar mediciones de pH, Turbiedad, y cloro residual, este último cuando corresponda.

NOTA: A cada grupo se entregará una muestra de 200 mL de (i) agua cruda; (ii) agua decantada; (iii) agua filtrada.

La muestra de agua potable será recolectada por cada grupo desde una llave en buen estado del laboratorio, o de un lavamanos de un baño de estudiantes de la Facultad. Se tomará primero, en envase estéril, la muestra para el ensayo bacteriológico, y  se tomará otra muestra para la determinación in situ del cloro residual libre.  

4. INFORME FINAL

Preparar un informe incluyendo la siguiente información

1.1 Introducción.

1.2 Materiales: tipo de agua, origen, muestreo.

1.3 Breve descripción y fundamento de los métodos bacteriológicos usados; bases de selección de los métodos aplicados a las aguas ensayadas; expresión de resultados. Ventajas y limitaciones de los métodos.

1.4 Resultados de parámetros bacteriológicos de las diferentes muestras analizadas, incluyendo límites de confianza, cuando corresponda.

1.5 Comentarios sobre la calidad bacteriológica del agua de la fuente p/v sanitario. Calificación del agua cruda y del agua potable recolectada el la red de distribución, sg. normas nacionales. Eficiencia bacteriológica de las unidades de tratamiento, sg. recuento en placa y coliformes (totales y fecales).

1.6 Otros antecedentes que considere de interés.

1.7 Bibliografía consultada para la preparación del informe.     
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Anexo 1. 
RECUENTO DE BACTERIAS EN PLACA

El Recuento de Bacterias en Placa es un indicador no selectivo de calidad microbiológica de aguas, muy utilizado para determinar el nivel trófico de las aguas; además es de gran utilidad para tener información sobre la higiene del agua.

Consiste en la siembra de un volumen determinado de agua en un medio de cultivo conteniendo nutrientes. Tanto el medio nutriente, usado para el cultivo, como la temperatura y el periodo de incubación han sido estandarizados (Standard Methods, 1998).

En este laboratorio se usará la técnica de siembra por mezclado u homogeneizado. Para ello, abrir levemente una placa de petri estéril de 100 x15 mm, depositar en el fondo de ella 1 ml de muestra directa o diluciones (pero siempre en volumen de 1 mL) y luego agregar 15 mL del medio de cultivo sólido estéril, fundido. Cerrar la placa, agitar suavemente para homogeneizar; dejar solidificar a temperatura ambiente, luego invertir la placa e incubar a 35°C±0.5°C durante 48 h. Como medio de cultivo usar Agar R2A; como medio de dilución usar agua tamponada descrita en metodología NCh 1620/1 Of.84.

Anexo 2. 
DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN AGUA POTABLE

TÉCNICA COLORIMÉTRICA DPD COMPARADOR HACH 2231

Fundamento:
El cloro libre reacciona instantáneamente con el reactivo DPD (N,N´-dietil-p-Fenilendiamina) produciendo un color fucsia. 

Procedimiento.

1.-
Llenar el tubo hasta la primera marca (5 mL) con la muestra de agua. Este tubo corresponde al blanco.

2.- 
Colocar este tubo en la abertura superior izquierda del comparador.

3.- 
Llenar otro tubo hasta la primera marca (5 mL) con la muestra de agua.

4.- 
Agregar el contenido de un sobre del reactivo de cloro libre de DPD en el segundo tubo de los preparados anteriormente. Realizar el análisis y leer el resultado tras un minuto de la adición  del reactivo DPD.

5.- 
Agitar para mezclar.

6.- 
Colocar el segundo tubo en la abertura superior derecha del comparador.

7.-
 
Orientar el comparador hacia una fuente de luz, tal como el cielo, una ventana o una lámpara. Mirar a través de las aberturas frontales del comparador.

8.- 
Girar el disco de color del comparador hasta que el color coincida en ambas aberturas.

9.- 
Leer los mg/L de cloro residual libre en la ventanilla de la escala.

Notas.


i) Los tubos a usar en el análisis deben estar limpios, y exentos de restos de  reactivo.  

ii) Para abrir el sobre con reactivo: golpear suavemente la parte inferior del sobre; tirar de la línea de puntos para abrir; una vez abierta, presionar los lados del sobre para formar una especie de embudo de salida; agregar el contenido del sobre a la muestra.  

iii) La exactitud del análisis no se verá afectada por restos de polvo del reactivo sin disolver.

        LABORATORIO 2. AGUA POTABLE

1.    IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS

Muestra 1. Agua Cruda

Muestra 2. Efluente decantador

Muestra 3. Efluente filtro

Muestra 4. Agua Potable, red de distribución

2- PARÁMETROS A DETERMINAR  

	Parámetro
	Muestra 1
	Muestra 2
	Muestra 3
	Muestra 4

	Coliformes Totales:

Técnica:

Diluciones a inocular: 
	NMP

10 mL a10-3 mL
	NMP

10 mL a10-1 mL
	FM

50mL, 100mL
	FM

100mL

	Recuento de Bacterias en Placa

Diluciones a  inocular:
	101mL a10-3mL
	10-1mL a10-2mL
	1mL a 10-1mL
	1 mL

	pH
	si
	Si
	si
	si

	Turbiedad
	si
	Si
	si
	si

	Cloro residual libre
	- -
	- -
	--
	si


Nota : 

1. Los coliformes de las muestras 1 y 2 que resulten positivos en el ensayo presuntivo deben ser confirmados para coliformes totales y coliformes fecales en caldo Bilis y caldo EC a más tardar el lunes próximo. 

2. Los recuentos en placa deben ser contados el lunes próximo.

3. En caso que no se alcance a determinar parámetros complementarios (pH y turbiedad) se pueden medir a más tardar al día siguiente, en cualquier momento. Para ello cada grupo debe rotular y guardar las respectivas muestras. 
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